Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsberg

zur Umweltrevision des

Hochwasserriuckhaltebeckens Lichtendorfer Strale
vom 25.08.2025

Betreiber: Abwasserbetrieb Schwerte
Standort: Hochwasserriickhaltebecken Lichtendorfer Stralde,
Lichtendorfer Stralte, 58239 Schwerte

Der Abwasserbetrieb Schwerte betreibt am o. g. Standort das Hochwasserriickhalte-
becken Lichtendorfer StraBe. Das Hochwasserruckhaltebecken am Gehrenbach
nach DIN 19700 dient vornehmlich dem Hochwasserschutz unterhalb liegender Stadt-
eile von Schwerte.

Datum der Uberwachung: 15.08.2025

Vor-Ort-Aufwand (einschl. angefallene Fahrzeit): 2,5Personenstunden

Aufwand der Vor- und Nachbereitung: 4,0 Personenstunden
Gesamtaufwand: 6,5 Personenstunden

Art der Revision: Xangemeldet /[ Junangemeldet
Zustandige Behorde: Bezirksregierung Arnsberg
Weitere beteiligte Behdrden: keine

Medieniibergreifende Uberwachung mit dem Schwerpunkt:
e Bauwerkszustand
e Funktion und Betrieb von Anlagenteilen

Grundlage der Uberwachung:
e § 100 Wasserhaushaltsgesetz i. V. m. § 93 Landeswassergesetz NRW
e Plangenehmigung vom 22.12.1983
e DIN 19700 — Stauanlagen

Ergebnis der Uberwachung:
e kein Mangel

Veranlasste MalRnahmen: keine



Definition der Mangelcharakterisierung:
Geringfugige Mangel

sind festgestellte Verstdlke gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augen-
scheinlich nicht zu Umweltbeeintrachtigungen fuhren kdnnen. Ein Vermerk oder ein
Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestatigt die Beseitigung der Man-
gel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mangel

sind festgestellte VerstolRe gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Um-
weltbeeintrachtigungen fuhren kénnen. Die Beseitigung dieser Mangel ist innerhalb
einer festgesetzten Frist mit anschliel3ender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Man-
gelbeseitigung soll zeitnah vor Ort Uberprift und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mangel

sind festgestellte Verstdlie gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu
akuten, erheblichen Umweltbeeintrachtigungen fuhren konnen. Eine Beseitigung die-
ser Mangel durch den Betreiber ist unverzuglich zu fordern. Ggf. ist eine Stillle-
gung/Teilstilllegung der Anlage zu prufen. Die Mangelbeseitigung ist zeitnah zu uber-
prufen und zu dokumentieren.



